A. Anhang — Beispielhafter Wartungsplan

Beispiel fur einen Wartungsplan einer Photovoltaik-Anlage
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Anr‘;)elden der Anlage bei der Bundesnetzagentur

/Anmeldung der Anlage bei Netzbetreiber zum Netzanschluss

Erstellung und Vorlage von Wartungsprotokollen fur Auftraggeber

Einweisung des Auftraggebervertreters vor Ort
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PV-Anlage

Durchfiihrung von InstandsetzungsmaBnahmen

x

Beheben von Betriebstorungen

Solarmodule

Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Vermosung, Verfarbungen sowie Verschattung

Reinigung der gesamten PV-Flache mit entmineralisiertem Wasser

-
W (N=oIN|=|o|~s|wN|=|o

Sichtkontrolle auf Beschadigung von Glas, Rahmen, Steckverbindungen, Modulrickseitenfolie (sofern
vorhanden)

Iy

Thermografische Untersuchung (ab mind. 500 W/m? Einstrahlung) inkl. Auswertung (je nach Feststellung von
Beschadigungen am Modul, sowie Ertragseinbuen; bei normalen Zustand i. d. R. nicht erforderlich)

Messung der Kennlinie/L eistungsbestimmung
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Verkabelung von DC-, AC-, Steuer- und Datenkabel

Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Korrosion, Befestigung, Dichtheit und Beschadigung (z.B. durch
Nagerbiss, Isolationsbruch, Scheuerstellen, Schmorstellen)

Uberpriifung der Leitungsfiihrung auf vorhandenen Kantenschutz

Priifung der Klemmverbindungen

Kontrolle der Erdverbindungen

Prufung der Aufschriften und Kennzeichnungen

Montagesystem
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Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion

Uberpriifung der Schraub- und Klemmverbindungen sowie der Modulbefestigungen inkl. der Standsicherheit

Messung der Erdverbindungen

Sichtkontrolle des Daches auf Beschadigungen

Wechselrichter

Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit

Reinigung des Gerateinneren (z. B. Luftungsgitter, Kuhlkorper)

Funktionskontrolle von Schaltern, Bedienelementen, Display

Uberpriifung der Kiihlung inkl. Funktionstest der Liifter

Priifung auf Gerausch- und Temperaturentwicklung

Uberpriifung der Klemm- und Steckverbindungen sowie der elektrischen Anschliisse auf Festsitz

Uberprifung der Zuganglichkeit zu Wechselrichter(n)

Kontrolle und Auswertung der Betriebsstatusanzeigen inkl. Fehlerspeicher

Priifung der Uberspannungsableiter bzw. Varistoren

Prufung der Aufschriften und Kennzeichnungen von Wechselrichter(n) und Stringleitungen
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Firmwareupdate

G ator asten, Kabelverteiler

Sichtkontrolle der Gehause auf Korrosion, Dichtheit, Feuchtigkeit, Beschadigung und Befestigung

Funktionspriifung der Sicherungs- und Bedienung

Prufung der Anschlisse auf Dichtheit und Befestigung

Priifung der Aufschriften und Kennzeichnungen
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Datenfernuberwachung/Monitoring
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Uberprifung und Auswertung von Daten und Messwerten der einzelnen Strings, Wechselrichter und der
Gesamtanlage

Benachrichtigung des Anlagenbetreibers bei Stérungen und Beratung zur Erteilung des Auftrages zur
Storungsbeseitigung

/Anlagenreport mit Soll-/Ist-Vergleich der Ertragswerte der Anlage

Aufspielen neuer Firmware

Schalt-, Steuerungs-, Uberwachungseinrichtungen

Funktionsprufung von Feuerwehr-Not-Aus-Schalter (sofern vorhanden)

Funktionsprifung von DC-Freischalter/-Trenner
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Funktionsprufung von AC-Trennschalter, Leitungs-schutzschalter, RCDs

Funktionsprifung des "NA-Schutz - Kuppelschalters” durch Betatigung der Priftaste des NA-Schutzes

Prufung der Aufschriften und Kennzeichnungen
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M g, Prufung, Dokumentation
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Messung und Uberpriifung von Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Isolationswiderstand jedes
einzelnen Stranges inkl. Protokollierung

Vergleich aller gemessenen Werte mit denen aus den Vorjahren sowie mit den Sollwerten

Sichtkontrolle von "PV-Liefer- und Strombezugszahler" und "PV-Erzeugerzahler"

Ertragsprufung bei Einsatz mehrerer Wechselrichter (Vergleich von Zahlerdaten, WR-Daten, Monitoring-
Daten und EVU-Abrechnungen)

Prufung der Aufschriften und Kennzeichnungen

Auswertung der Anlagen-Wartungsdokumentation und Dokumentation der Ergebnisse
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Wartungspunkte nach Vorgaben des Netzbetreibers bzw. BDEW

Wartungspunkte nach Herstellervorgaben

kaufm. Betriebsfiihrung

Abrechnung gegenuber Anlageneigentumer
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Abrechnung gegenuber Netzbetreiber/ bzgl. Einspeisung

Hinweis:

Der A 4 ist ver. rtlich fiir die PV-Anlage bis einschlieBlich Erz \gszihler (Leistungsgrenze).
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